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ABSTRACT 
 

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya gangguan atau trip pada MCB pada saat 

kegiatan perkuliahan berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan solusi dari 

gangguan atau permasalahan instalasi listrik dan kondisi diagram garis tunggal di gedung F. 

Melalui survey beban dan pengukuran arus  nominal setiap MCB pada masing-masing panel. 

Pemasangan beban yang baru mengakibatkan ketidak seimbangan system sehingga arus 

nominal pada beberapa MCB melebihi rating MCB tersebut. MCB 6 A di DP4 pada saat beban 

penuh memiliki arus nominal 7,5 A. Adanya kesalahan pemasangan beban AC di F27 dan F28 

(1500 watt, arus nominal terukur 20 A dan 11 A) 

Perlu penambahan daya karena daya yang terpasang sudah tidak mampu untuk memikul 

seluruh  beban (beban terpasang 3 fase 33000VA<total beban 55640 VA). 
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